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Proposta Técnica: PC1145/2021

Data de Publicagado: 21/10/2021 11:52

Identificagcdao Conta
Cliente: COMPANHIA AGUAS DE ITAPEMA CNPJ/CPF: 06220197000150

Contato: Camila Danielli

Endereco: Avenida Marginal Leste, 05 - Itapema - Santa Catarina - CEP: 88220-000 - Brasil Telefone: (47) 99952-2651 / Ana (47) 9933-0105

ID: 339161 - N° da Amostra: 43690-1/2021.0 - Saida ETE

Tipo de Amostra: Efluente tratado

Data Coleta: 04/10/2021 08:59 Data Recebimento: 04/10/2021 19:10
Medidas de Campo
Lei Estadual
Andlise Resultado CONAMA 14675 - Art. LD LQ Incerteza Referéncia Data Analise
430 - Art. 21 17
Oxigénio Dissolvido 7,6 mg/L - - 0,1 04 01 SMEWW - 4500-0 G 04/10/21
pH 748 5-9 6-9 - - 0,09 SMEWW - 4500-H+ B 04/10/21
Temperatura da Amostra 223°C <40 - 0,03 01 0,24307 SMEWW - 2550 04/10/21
Temperatura do Ambiente 19°C - - 0,03 0,1 0,2071 SMEWW - 2550 04/10/21
Resultados Analiticos
Lei Estadual
Andlise Resultado CONAMA 14675 - Art. LD LQ Incerteza Referéncia Data Analise
430 - Art. 21 17
Acidez 139,96 mg/L - - 0,30 1,00 - SMEWW -2310 B 05/10/21
Alcalinidade Total 256,80 mg/L - - 2,12 7,00 141 SMEWW - 2320 B 05/10/21
Cloreto 148,840 mglL - - 0,300 1,000 001 EPA- 33?;956"'33" 05/10121
Coliformes Termotolerantes 540 NMP/100mL - - - 18 - SMEWWE_ ?:221 B,C, 05/10/21
Coliformes Totais 940 NMP/100mL - - - 18 - SMEWWE' ?:221 B.C 05/10/21
Cor Verdadeira 109,1 mg Pt-Co/L - - 15 50 02 SMEWW -2120 D 05/10/21
o N SMWW 22ND edition -
DBO 38,74 mg/L <120 mg/L = <60 *mg/L 1,20 4,00 0,16 Meétodo 52108 05/10/21
DQO 132,0 mg/L - - 75 250 03 SMEWW - 5220 D 05/10/21
Preparagao: SMEWW -
Ferro 0,563 mg/L - - 0,018 0,060 - 3030 E; Determinagdo: 06/10/21
SMEWW -3120 B
. SMEWW 3030 E; EPA -
Fosforo Total 3,847 mg/lL - <4-mg/L 0,006 0,030 0,001 6010 C Revisdo: 3:2007 13/10/21
Nitrogénio Amoniacal 58,200 mg/L - - 0,100 0,300 0,04 SMEWW '3500 - NH3 05/10/21
Nitrogénio Total 76,00 mg/L - - 0,50 6,00 07 SMEWW -4500-N C 05/10/21
Oleos e Graxas Minerais < 10,000 mg/L - - 3,000 10,000 - SMEWW - 5520 D 07/10/21
Oleos e Graxas Vegelais ¢ Gorduras <10,000 mglL - <30mgl | 3000 | 10000 - SMEWW - 5520 D o7/1021
Sdlidos Sedimentaveis < 1,00 m/L <1mUL - 0,09 1,00 0,16 SMEWW - 2540 F 05/10/21
. . SMEWW - 2540 B.
Sdlidos Totais 540,0 mg/L - - 10 15,0 02 Total Solids - 2540 G 11110121
Sulfeto < 0,500 mg/L <1mg/L - 0,150 0,500 - SMEWW - 4500 - S2 D 05/10/21
Surfactantes 2,000 mg/L - <2,0mg/L 0,010 0,100 - SMEWW - 5540 C 05/10/21
Turbidez 38 NTU - - 0,1 1 - SMEWW -2130 B 05/10/21
Opinides e Interpretagoes
As opinides e interpretagdes ndo fazem parte do escopo de acreditagdo deste laboratério.
Especificagoes
CONAMA 430 - Art. 21: Resolugao n° 430, de 13 de maio de 2011 - Art. 21
Lei Estadual 14675 - Art. 177: Lei do Estado de Santa Catarina de 13 de abril de 2009
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Interpretagées
O(s) parametro(s) Atende(m) a Resolugdo CONAMA N° 430, de 13 de maio de 2011 - Art. 21.
O(s) parametro(s) Atende(m) a Lei Estadual 14675, de 13 de abril de 2009 - Art. 177.

** Maximo de 120 mg/L, sendo que este limite somente podera ser ultrapassado no caso de efluente de sistema de tratamento com eficiéncia de remogdo minima de 60% de DBO, ou mediante
estudo de autodepuragdo do corpo hidrico que comprove atendimento as metas do enquadramento do corpo receptor.

*Os sistemas de tratamento devem operar com a eficiéncia minima de 75% (setenta e cinco por cento) na remogao de fésforo, desde que ndo altere as caracteristicas dos corpos de agua previstas
em lei.

*Sendo que este limite somente pode ser ultrapassado no caso de efluente de sistema de tratamento bioldgico de dgua residuaria que reduza a carga poluidora em termos de DBO 5 dias, 20°C do
despejo em no minimo 80% (oitenta por cento).

Notas
Legenda:

SMEWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 232 edigéo: 2017
EPA: Environmental Protection Agency

WHO: Guidelines for Environmental Surveillance of Poliovirus Circulation

ISO: International Organization for Standardization

CETESB: Companhia Ambiental do Estado de So Paulo

ABNT: Associagao Brasileira de Normas Técnicas

AOAC: Association of Analytical Communities

OECD: Guideline for Testing of Chemicals

LD: Limite de Detecgdo

LQ: Limite de Quantificagdo

O Laboratério Beckhauser & Barros mantém rigorosos registros e controles de qualidade analitica e podera disponibilizar tais informages sob consulta;

Os resultados referem-se tdo somente as caracteristicas das respectivas amostras analisadas e nao substituem ou invalidam resultados de amostras coletadas anteriormente;

E expressamente proibida a reprodugo parcial deste documento;

As opinides e interpretacdes nédo fazem parte do escopo de acreditacéo deste laboratério;

LABORATORIO RECONHECIDO PELO IMA - CERTIDAO DE RECONHECIMENTO DE LABORATORIO N° 3757/2020

Coleta realizada pelo LABB conforme PO 001 - Técnicas de Amostragem e Preservacao das Amostras, Guia Nacional de coleta e Preservagao de Amostras da Agéncia Nacional de
Aguas (ANA) e Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 232 Edition - 2017 (SMEWW);

Regra de decisdo: A(s) Incerteza(s) expressada(s) nos relatorios, ndo sao consideradas na conclusdo/declaragéo da conformidade a uma especificagéo ou norma, ficando a critério do
cliente e/ou parte interessada a aplicabilidade, ou ndo das incertezas informadas.
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